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PREKLOPNI VENTIL (proizvod Belimo ali enakovredno):

· PV3.1, PV3.2 - DN40, R3040-BL4 + SR230A+S2A (Belimo, 24V)

ZAPORNE LOPUTE (proizvod Belimo ali enakovredno):

· ZL2.1, ZL2.2, ZL2.3, ZL2.4,

         ZL2.5, ZL2.6, ZL2.7 - DN65, D665N + SR230A-5+S2A (Belimo, 230V)

· ZL2.8, ZL2.9 - DN100, D6100N + GR230A-5+S2A (Belimo, 230V)

· ZL3.1, ZL3.2, ZL3.3, ZL3.4 - DN80, D680N + SR230A-5+S2A (Belimo, 230V)

· ZL3.5  - DN65, D665N + SR230A-5+S2A (Belimo, 230V)

· ZL3.6, ZL3.7, ZL3.8, ZL3.9 - DN80, D680N + SR230A-5+S2A (Belimo, 230V)

ZAPORNI VENTILI:

· ZV2.1,   - v sklopu dobave fultracije 1. stopnje

· ZV2.2, ZV2.3 - v sklopu dobave fultracije 2. stopnje

· ZV2.4 - DN40, R2040-S3 + NR230A+S2A (Belimo, 230V)

· ZV4.1, ZV4.2,   - za uporabo pri sanitarni vodi

REGULACIJSKI VENTILI (proizvod Belimo ali enakovredno):

         oznaka tip ventila premer Kvs tip pogona Proizvod

· RV2.1 R2025-6P3-S2 DN25 6,3m³/h LR24A-SR; 24V AC/DC (in 0-10V, out 0-10V) Belimo ali enakovredno

· RV3.1 R3050-58-S4 DN50 58m³/h SR24A-SR; 24V AC/DC (in 0-10V, out 0-10V) Belimo ali enakovredno

· RV4.1 R2040-25-S3 DN40 25m³/h SRQ24A+S2A; 9s; 24V AC/DC (in 0-10V, out 0-10V) Belimo ali enakovredno

· RV4.2 R3050-25-S4 DN32 25m³/h SRQ24A+S2A; 9s; 24V AC/DC (in 0-10V, out 0-10V) Belimo ali enakovredno

· RV4.3 za uporabo pri sanitarni vodi
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FILTER F2.0 - 1. stopnja

Ciklonski centrifugalni filter 32-56m3/h.

Tip: Speedblue S01 3" + DKUIV membranski ventil

DN20  ali enakovredno

FILTER F2.1, F2.2 - 2. stopnja

Kombiniran sistem odstranjevanja delcev s ciklonskim

vrtinčenjem in filtrirno mrežo. Šiščenje avtomatsko z

· priključki DN100

· filtrirna površina 2576cm2

· pretok pri padcu tlaka P=0,2bar: 32-64m3/h

· pretok pri padcu tlaka P=0,5bar: 51-102m3/h

· delovni tlak 10bar

Tip: SpATČ850  ali enakovredno

AIR-SEP  AS01

varovanje hladilnega sistema :

prostrnina posode V=48l

predtlak polnjenja p=1,5bar

Tip: AS-E 48/4-M  ali enakovredno

AIR-SEP  AS02

varovanje ogrevalnega sistema :

prostrnina posode V=48l

predtlak polnjenja p=1,5bar

Tip: AS-E 48/4-M  ali enakovredno

MERILNIKI  porabljene energije (proizvod Enerkon ali enakovredni)

         oznaka tip merilnika premer dodatna oprema

· ME2.1 AXONIC 40,0F DN80 CF55+THF105+ESB DN50-80+MBUS

· ME2.2 CF-E II Qn3,5 DN25 THF105+ESB DN25+MBUS

· ME2.3, ME2.4, ME2.5 AXONIC 40,0F DN80 CF55 klima+ESB DN50-80+MBUS

· ME2.6, ME2.7 CF-E II Qn2,5 DN20 THFD27-DIRECT+ESB DN20+MBUS

· ME2.8 CF-E II Qn10,0 DN40 THF50+ESB DN40+MBUS

MERILNIKI  pretoka (proizvod Enerkon ali enakovredni)

          oznaka tip merilnika premer dodatna oprema

· MP2.1, MP2.2 Woltex M 50 Q3=40 R63 DN50 TVM MID + M-Bus

PRETOČNI  VENTILI (proizvod Danfoss ali enakovredno ):

Oznaka tip, dim. proizvod

· PR3.1 AVDO 32 ravni DN32 Danfoss

· PP3.2 AVDO 20 ravni DN20 Danfoss

Ekspanzijska posoda  E2.1

kompenzacija tlakov vrtinske vode:

prostrnina posode V=18l

predtlak polnjenja p=1,5bar

Tip: Elko-flex EDER tip N18 ali enakovredno

Ekspanzijska posoda  E2.2

arovanje izparilnika 1 TČ:

prostrnina posode V=25l

predtlak polnjenja p=1,0bar

Tip: Elko-flex EDER tip N25 ali enakovredno

Ekspanzijska posoda  E2.3

varovanje plisnkega kotla:

prostrnina posode V=18l

predtlak polnjenja p=0,8bar

Tip: Elko-flex EDER tip N18 ali enakovredno

ČRPALKE (proizvod Wilo ali enakovredno):

  oznaka tip pretok tlačna višina el. moč napetost tok

· Č1.1 - Z631 09+HFR1102 D (Lowara) Vw=31,5 m³/h h=90m P

elmax

=10400W 3~400V 50Hz lmax=25,2A

· Č2.1- Magna3 65-150F Vw=29,9m³/h h=9,5m Pelmax=1300 W 1~230V 50Hz lmax=5,7 A

· Č2.2- Magna3 65-150F Vw=29,9m³/h h=8,7m Pelmax=1300 W 1~230V 50Hz lmax=5,7 A

· Č2.3- Magna3 65-150F Vw=26,5m³/h h=8,4m Pelmax=1300 W 1~230V 50Hz lmax=5,7 A

· Č2.4- Magna1 30-60 Vw=3,0m³/h h=3,3m Pelmax=111 W 1~230V 50Hz lmax=0,9 A

· Č2.5- Magna1 25-60 Vw=2,1m³/h h=5,1m Pelmax=87 W 1~230V 50Hz lmax=0,7 A

· Č3.1- Magna1 40-60F Vw=8,5m³/h h=4,1m Pelmax=194 W 1~230V 50Hz lmax=1,6 A

· Č3.2- Magna3 65-150F Vw=19,4m³/h h=13,5m Pelmax=1301W 1~230V 50Hz lmax=5,6 A

· Č3.3- Magna1 40-100F Vw=4,5m³/h h=7,1m Pelmax=370W 1~230V 50Hz lmax=1,7 A

· Č3.4- Magna1 65-120F Vw=20,6m³/h h=7,2 Pelmax=774 W 1~230V 50Hz lmax=3,4 A

· Č3.5- Magna1 32-120 Vw=3,5m³/h h=9,9m Pelmax=188 W 1~230V 50Hz lmax=1,5 A

· Č4.1- Magna1 40-80F Vw=8,0m³/h h=4,4m Pelmax=267 W 1~230V 50Hz lmax=1,2 A

· Č4.2- Magna1 40-80F Vw=8,0m³/h h=4,1m Pelmax=267 W 1~230V 50Hz lmax=1,2 A

· Č-N1.1 Magna1 40-120F Vw=14,4m³/h h=6,2m Pelmax=463 W 1~230V 50Hz lmax=2,1 A

· Č-N2.1 Magna1 32-120 Vw=6,4m³/h h=6,3m Pelmax=188 W 1~230V 50Hz lmax=1,5 A

Toplotni menjalnik TI2.1

(vir energije) (sekundar etilen-glikol30%)

Q = 136 kW

primar:              Tin=11°C,Tout=6°C, dp=18kPa

sekundar:  Tin=4°C, Tout=9°C, dp=25kPa

Ustreza:

NX80M CDH-10 (plošče NX80M HM, 79kom)

proizvod Ipros ali enakovredno

Toplotni menjalnik TI2.2

(pasivno hlajenje)

Q = 182 kW

primar:              Tin=19°C,Tout=14°C, dp=25kPa

sekundar:  Tin=12°C, Tout=17°C, dp=25kPa

Ustreza:

NX80M CDH-10 (plošče NX80M HM, 75kom)

proizvod Ipros ali enakovredno

Toplotni menjalnik TI2.3

(odvod kondenzacijske toplote)

Q = 175kW

primar:              Tin=35°C,Tout=30°C, dp=24kPa

sekundar:  Tin=25°C, Tout=30°C, dp=24kPa

Ustreza:

NT50M CDH-10 (plošče NT50M HV, 61kom)

proizvod Ipros ali enakovredno

TEMPERATURNA TIPALA

· Ti2.1 - Ti2.9

· Ti3.1 - Ti3.4

· Ti4.1 - Ti4.9

TLAČNA TIPALA

· Pi2.1 - Pi2.9

· Pi4.1

Toplotni menjalnik TI4.1

(ogrevanje STV 2.stopnja) (sekundar STV)

Q = 276 kW

primar:              Tin=70°C,Tout=40°C, dp=21kPa

sekundar:  Tin=30°C, Tout=60°C, dp=18kPa

Ustreza:

NT50X CDH-10 (plošče NT50X H, 24kom)

proizvod Ipros ali enakovredno

Toplotni menjalnik TI4.2

(ogrevanje STV 1.stopnja) (sekundar STV)

Q = 186 kW

primar:              Tin=32°C,Tout=12°C, dp=24kPa

sekundar:  Tin=10°C, Tout=30°C, dp=24kPa

Ustreza:

NT50X CDL-10 (plošče NT50X HV, 115kom)

proizvod Ipros ali enakovredno

na globini 45m
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OZNAKE merilnikov

OZNAKE TIPAL IN SENZORJEV

LEGENDA

- ventil

- ventil z izpustom

- nepovratni ventil

- balansirni ventil

-  balansirni ventil s

priključki za merjenje dp

- reducirni ventil

-  prehodni reg. ventil z  el.

pogonom

- kotni ventil

-  varnostni ventil

   z vzmetjo

- Črpalka

- ventil s kapo

- regulator pretoka in

tlačne razlike

- krogelni ventil

- zaporna loputa

- nepovratna loputa

- dušilnini ventil

-  elektromagnetni ventil

- loputa z el. pogonom

-  tripotni regulacijski

   ventil z el. pogonom

- krogelni kotni ventil

-  varnostni ventil

   z utežjo

- Čistilni kos

- izpustna pipa

- merilnik pretoka

- termometer

- manometer

KE     -PrTi   

KE     -PoTi   

KE     -PoTe   

KE     -NaTe   

P

KE     -PoTp   

P

KE     -PoTr   

KE     -PoIp  

KE     -Jv   

CO2

KE     -SeCO   

DD

KE     -KaDd   

H

KE     -NaHi   

- prostorsko temp. tipalo

- zunanje temp. tipalo

- potopno temp. tipalo

- naležno temp. tipalo

- potopni termostat

- naležni termostat

- potopno tipalo tlaka

- potopni presostat

- potopni intikator pretoka

- javljalnik prisotnosti vode

- senzor CO 

- senzor osvetljenosti

- senzor gibanja

- kanalski detektor dima

- prostorsko tipalo vlage

- naležno tipalo vlage

KE     -NaTi   

H

KE     -PrHi   

KE     -SeOs   

KE     -SeGi   

KE     -ZuTi   

- odzračevanje

- ekspanzijska posoda - toplotni menjalnik

VRSTA MEDIJA

Parovod

Kondenzni vod

Hlajenje - predtok

Hlajenje - povratek

Topla sanitarna voda

Hladna sanitarna voda

Komprimiran zrak

Signalni vod

Plin

Olje

Ogrevanje - predtok

Ogrevanje - povratek

Kanalizacija
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